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 =C° 9.9 t                                                   :دما hPa 852.5=P                          :فشارهوا

        =R%                                                                                                                                 29.7               :رطوبت     

200kV/50kVAHaefely Trench

 ب شد.چوب نصآلومينيومی پايين چترک نوک پرچ اعمال شد و يک قطعه فويل  ولتاژ به قسمت فلزي ,  براي انجام اين آزمون

 كد نمونه
ميزان ولتاژ اعمالي 

(kV) 

مدت زمان اعمال ولتاژ 

(S) 

جريان نشتي اندازه گيري شده 

(µA) 

STH9916733 60 8.2 
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 براي انجام اين آزمون ,  ولتاژ به قسمت فلزي نوک پرچ اعمال شد و يک قطعه فويل آلومينيومی پايين چترک چوب نصب شد.

                                                                                                          70kVميزان ولتاژ مشخص شده در استاندارد:

 كد نمونه
 ميزان ولتاژ اعمالي 

(kV) 

مدت زمان اعمال ولتاژ 

(S) 
 نتيجه

STH9916770 60  

 ملاک قبولي آزمون

 

 نتيجه آزمون

 

 


